	事项名称
	深茂铁路江门平溪牵引站供电工程水土保持方案准予水行政许可决定书
	对应权责清单中的序号
	

	应公示的信息项
	行政相对人名称
	广东电网有限责任公司江门供电局

	
	行政相对人身份代码
	

	
	决定文书编号
	江水许准〔2015〕12号

	
	行政许可内容
	一、深茂铁路江门平溪牵引站供电工程位于开平市蚬冈镇，工程主要由变电站和输电线路组成，拟建2回110KV线路将平溪牵引站分别接入110KV合山变电站（位于开平市）和110KV南沙变电站（位于台山市）。两个变电站分别新建1个110KV出线间隔，1个母线分段间隔和1个母线设备间隔。输电线路平溪牵引站至合山站新建、改建线路长5.88㎞（其中新建4.24㎞），新建110KV铁塔24基；平溪牵引站至南沙站新建线路长13.48㎞，新建110KV铁塔41基。同时修建配套的通信工程设施。

工程总占地面积1.65公顷，其中永久占地0.70公顷，临时用地0.95公顷。工程土石方开挖总量5198立方米（其中剥离表土750立方米），回填总量3155立方米，弃方2043立方米（其中1300方就地滩平利用，743方拆除垃圾运至周边开发建设项目回填利用）。工程估算总投资2569万元，其中变电站工程投资432万元，输电线路工程投资2009万元。工程计划于2016年7月开工建设，2017年6月建成，建设总工期1年。

二、报告表编制依据较充分，水土流失防治目标和防治责任明确，水土保持措施总体布局及分区防治措施基本可行，同意该水土保持方案作为下阶段开展水土保持工作的主要依据。

三、基本同意报告表对主体工程水土保持分析与评价的结论。

四、同意水土流失防治责任范围为2.15公顷，其中项目建设区1.65公顷，直接影响区0.5公顷。

五、基本同意水土流失预测的内容和方法。预测工程建设将扰动原地貌面积1.65公顷，其中损坏水土保持设施面积1.15公顷（需缴纳水土保持补偿费面积0.46公顷），可能造成水土流失总量82吨，其中新增67吨。

六、同意水土流失防治执行建设类项目三级标准。

七、基本同意本工程水土流失防治措施体系和总体布局。

八、同意水土保持投资估算编制的原则、依据和方法。该工程水土保持估算总投资为54.76万元（主体工程已列投资24.28万元，本方案新增投资30.48万元），其中，水土保持监测费7.00万元，基本预备费1.71万元，水土保持补偿费0.23万元。

九、建设单位应重点做好以下工作：

（一）下阶段应将水土保持措施设计纳入主体工程初步设计及施工图设计，落实水土保持专项资金，按水土保持设施与主体同时设计、同时施工、同时投入使用的要求，落实好各项水土保持措施，注重项目施工期间的临时防护措施。

（二）加强水土保持日常工作管理，工程招、投标文件和施工合同中应有水土保持方面的内容，将水土流失防治任务落实到各施工单位。

（三）落实水土保持监测工作，并按规定向我局及台山市、开平市等有关水行政主管部门提交监测报告。

（四）加强水土保持工程建设监理工作，项目水土保持监理工作可结合主体工程监理开展，确保水土保持工程的建设进度和质量。

（五）定期向我局以及台山市、开平市等有关水行政主管部门通报该项目水土保持方案的实施情况，接受水行政主管部门的水土保持监督检查。工程实际开工建设时间应报我局以及台山市、开平市等有关水行政主管部门备案。

（六）项目建设如涉及河道及水利工程管理范围占用及防洪评价方面的问题，需按规定向有管辖权的水行政主管部门办理有关手续。

（七）项目建设地点、工程规模、性质或布局等发生较大变化时，须修编水土保持方案报我局审批。

（八）按规定及时向我局缴纳水土保持补偿费0.23万元。

（九）建设单位须按《水土保持法》和水利部《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的规定，工程完工后及时向我局申请水土保持设施验收。水土保持设施未经验收或验收不合格，项目不得投产使用。 

	
	行政许可日期
	2015/12/22/
	

	
	有效期限
	2099/12/31
	

	
	行政许可机关
	江门市水务局
	

	如有其他可公示的信息项，请补充
	


江水许准〔2015〕12号

深茂铁路江门平溪牵引站供电工程水土保持方案准予水行政许可决定书

广东电网有限责任公司江门供电局：

你单位《关于审批深茂铁路江门平溪牵引站供电工程生产建设项目水土保持方案报告表的函》收悉，经审查送审资料,我局于2015 年12月16日开始受理该申请。根据现场查勘及有关法律法规的规定，经研究，现作出如下决定：

一、深茂铁路江门平溪牵引站供电工程位于开平市蚬冈镇，工程主要由变电站和输电线路组成，拟建2回110KV线路将平溪牵引站分别接入110KV合山变电站（位于开平市）和110KV南沙变电站（位于台山市）。两个变电站分别新建1个110KV出线间隔，1个母线分段间隔和1个母线设备间隔。输电线路平溪牵引站至合山站新建、改建线路长5.88㎞（其中新建4.24㎞），新建110KV铁塔24基；平溪牵引站至南沙站新建线路长13.48㎞，新建110KV铁塔41基。同时修建配套的通信工程设施。

工程总占地面积1.65公顷，其中永久占地0.70公顷，临时用地0.95公顷。工程土石方开挖总量5198立方米（其中剥离表土750立方米），回填总量3155立方米，弃方2043立方米（其中1300方就地滩平利用，743方拆除垃圾运至周边开发建设项目回填利用）。工程估算总投资2569万元，其中变电站工程投资432万元，输电线路工程投资2009万元。工程计划于2016年7月开工建设，2017年6月建成，建设总工期1年。

二、报告表编制依据较充分，水土流失防治目标和防治责任明确，水土保持措施总体布局及分区防治措施基本可行，同意该水土保持方案作为下阶段开展水土保持工作的主要依据。

三、基本同意报告表对主体工程水土保持分析与评价的结论。

四、同意水土流失防治责任范围为2.15公顷，其中项目建设区1.65公顷，直接影响区0.5公顷。

五、基本同意水土流失预测的内容和方法。预测工程建设将扰动原地貌面积1.65公顷，其中损坏水土保持设施面积1.15公顷（需缴纳水土保持补偿费面积0.46公顷），可能造成水土流失总量82吨，其中新增67吨。

六、同意水土流失防治执行建设类项目三级标准。

七、基本同意本工程水土流失防治措施体系和总体布局。

八、同意水土保持投资估算编制的原则、依据和方法。该工程水土保持估算总投资为54.76万元（主体工程已列投资24.28万元，本方案新增投资30.48万元），其中，水土保持监测费7.00万元，基本预备费1.71万元，水土保持补偿费0.23万元。

九、建设单位应重点做好以下工作：

（一）下阶段应将水土保持措施设计纳入主体工程初步设计及施工图设计，落实水土保持专项资金，按水土保持设施与主体同时设计、同时施工、同时投入使用的要求，落实好各项水土保持措施，注重项目施工期间的临时防护措施。

（二）加强水土保持日常工作管理，工程招、投标文件和施工合同中应有水土保持方面的内容，将水土流失防治任务落实到各施工单位。

（三）落实水土保持监测工作，并按规定向我局及台山市、开平市等有关水行政主管部门提交监测报告。

（四）加强水土保持工程建设监理工作，项目水土保持监理工作可结合主体工程监理开展，确保水土保持工程的建设进度和质量。

（五）定期向我局以及台山市、开平市等有关水行政主管部门通报该项目水土保持方案的实施情况，接受水行政主管部门的水土保持监督检查。工程实际开工建设时间应报我局以及台山市、开平市等有关水行政主管部门备案。

（六）项目建设如涉及河道及水利工程管理范围占用及防洪评价方面的问题，需按规定向有管辖权的水行政主管部门办理有关手续。

（七）项目建设地点、工程规模、性质或布局等发生较大变化时，须修编水土保持方案报我局审批。

（八）按规定及时向我局缴纳水土保持补偿费0.23万元。

（九）建设单位须按《水土保持法》和水利部《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的规定，工程完工后及时向我局申请水土保持设施验收。水土保持设施未经验收或验收不合格，项目不得投产使用。

                                     江门市水务局

                                   2015年12月22日
